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     Подключение контроллера ЭРА-500 к алкотестеру Динго Б-02 
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        Контакт "Выход Норма" с алктотестера подключается на + обмотки реле. 

       Минус обмотки реле подключается к блоку питания. 

       NO Реле подключается на 10 контакт контроллера. 

       Общий контакт реле подключается на 11 контакт контроллера. 


